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                                                                                `                                                                 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                           

I. Założenia techniczne na realizację zadania pn.:  

Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim do zadania:  

„Wymiana koryt przelewowo-spływowych z akcelatorów 1÷3 i instalacji odpływowej  na 

szlamownię w TAMEH POLSKA sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Kraków”. 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.  

1. Określenie szczegółowe miejsca robót:  

Chemiczna Oczyszczalnia Wody CHOW-1: urządzenia akcelatorów i filtrów w Zakładzie 

Wytwarzania Kraków. 

2. Dane techniczne:  

2.1 Medium: Woda zdekarbonizowana, szlam po dekarbonizacyjny. 

Parametr Woda zdekarbonizowana 

pH 9,0 – 10,0 

Przewodność  [  250 - 330 

Alkaliczność  p [mval/dm3] 0,2 – 0,46 

Alkaliczność m [mval/dm3] 0,4 – 0,7 

Twardość całkowita [mval/dm3] 1,9 – 2,5 

Żelazo  [mg/dm3] 0,01 – 0,10 

Krzemionka  [mg/dm3] Brak danych 

Chlorki  [mg/dm3] 17 - 35 

Siarczany  [mg/dm3] Brak danych 

Zawiesina  [mg/dm3] 0,0 – 40,0 

Ortofosforany  [mg/dm3] Brak danych 

Temperatura wody  [OC] ok. 20±2 

Ciśnienie wody [MPa]  

Sucha pozostałość [mg/dm3] 150 – 200 

Utlenialność [mgO2/dm3] Brak danych 

 

2.2 Koryta przelewowo-spływowe z akcelatorów 1÷ 3 wraz z motoreduktorami 1÷3 MRT 160 

i=64.80.   

Akcelator (szt. 3) jest to reaktor do strąceniowej dekarbonizacji wody. Składa się  

z żelbetonowego zbiornika i stalowych elementów kierujących, zabudowanych wewnątrz. 

W górnej części zbiornika zamontowane jest koryto przelewowo-spływowe wykonane  

z blachy stalowej wg rysunku M3-4336a BPE „Energoprojekt” oddział Katowice (rys.  

w posiadaniu Zamawiającego). W każdym akcelatorze zabudowany jest motoreduktor 

walcowy pionowy MRT160 i=64.80 wraz z mieszadłem służący do mieszania wody surowej 

z reagentami oraz koryto przelewowo-spływowe. Dokumentacja motoreduktora  

u Zamawiającego. 

2.3 Instalacja odpływowa ze skrzyń szlamu do koryta spływowego na szlamownię.  
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Na akcelatorach znajdują się 3 zbiorniki szlamu o pojemności V-12m³, które służą do 

przejściowego magazynowania szlamu z odmulania akcelatorów. Szlam po 

dekarbonizacyjny składa się głównie z węglanu wapnia (w ilości powyżej 60%). Pozostałe 

składniki występują w ilościach ok. 1%. Uwodnienie osadu wynosi ponad 50%. Szlam jest 

grawitacyjnie odprowadzony do komory Nr 2 neutralizatora lub na szlamownię.  

2.4 Instalacja odprowadzająca wodę popłuczną z filtrów do komór zastawek od osadników 

szlamu.  

Filtr mechaniczny ciśnieniowy to stalowy zbiornik cylindryczny z dwiema przyspawanymi 

dennicami. Wewnątrz filtra w jego dolnej części umieszczone jest dno dyszowe  

z filtracyjnymi dyszami. Na dnie leży warstwa antracytu. Filtry w ilości 10 sztuk 

zabudowane są w hali Filtrów na poziomie 0,0 m. Spływ wody popłucznej do osadników 

szlamu odprowadzany jest grawitacyjnie. 

3. Warunki szczegółowe wykonania prac przez wykonawcę: 

3.1 Wymogi technologiczne: 

3.1.1 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji technicznej na:  

 koryta przelewowo-spływowe z akcelatorów 1÷3,  

 instalacji odpływowej z akcelatorów 1÷3 na szlamownię, 

 instalacji odpływów z dziesięciu (10) filtrów na szlamownię, 

opracowanie w wykonaniu z tworzywa sztucznego PE lub TWS (rozwiązanie jak i dobrany 

materiał muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i przez niego zaakceptowane). 

3.1.2 Prace realizowane będą w uzgodnieniu z Zamawiającym i Harmonogramem Rzeczowo 

Finansowym planowanych prac. 

3.1.3 Zmawiający nie posiada pełnej dokumentacji podkładowej budynków i instalacji. 

3.1.4 Projekt musi być wykonany w technice 3D (przedstawiające rozwiązania konstrukcyjne 

w izometrii) oraz 2D (schemat technologiczny ideowy).  
3.1.5 Dokumentację techniczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem 

energetycznym, instrukcją standardu Izolacja-system LOTO w TAMEH przy urządzeniach 

elektrycznych, energetycznych, które są przystosowane do blokowania mechanizmów 

przed przypadkowym lub omyłkowym otwarciem, załączeniem i pojawieniem się 

niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda, sprężone powietrze itp.). 

3.1.6 Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem 

robót, kosztorysem inwestorskim w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 

egzemplarz w formie elektronicznej.      

3.2  Warunki środowiskowe, czynniki szkodliwe: 

3.2.1 Hałas do 85dB. 

3.2.2 Mikroklimat zmienny. 

3.2.3 Zapylenie.  

3.2.4 Drogi komunikacyjne: ruch samochodowy i pieszy. 

3.2.5 Czynne urządzenia CHOW-1: akcelatory, filtry, pompy. 

3.3  Wymagane środki ochronne: 

3.3.1 Wyposażenie pracowników biorących udział w wizjach lokalnych, wykonujących niezbędne 

pomiary na obiekcie w multiochronną odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej 

z identyfikatorami firmy (kask ochronny z paskiem podbródkowym mocowanym 

czteropunktowo, ochronniki słuchu, okulary ochronne) oraz buty z podnoskiem. 

3.3.2 Wyposażenie pracowników w detektory tlenku węgla i tlenu. 

3.4 Wymogi organizacyjne: 

3.4.1 Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca projektu, zapozna się kartą zagrożeń HIRA.  
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3.4.2 Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi do zatwierdzenia Harmonogram 

Rzeczowo Finansowy planowanych prac. 

3.4.3 Prace będą wykonywane zgodnie z wymogami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy 

obowiązującej w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków.  

3.5 Zagrożenia BHP w miejscu prac: 

3.5.1 Praca kilku firm w jednym miejscu i na różnych poziomach.  

3.5.2 Praca w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych CHOW. 

3.5.3 Praca w rejonie dróg komunikacyjnych i rejonie przejść komunikacyjnych.  

4. Podstawa wyceny zakresu prac: 

4.1 Wypełniony Załącznik nr 1A – „Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej”.  

5. Dokumentacja: 

5.1 Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem dokumentacji. 

5.2 Wykonawca dokumentacji winien dysponować minimum 1 osobą (lub zespołem projektowym), 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń energetycznych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby 

samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, wg art. 

12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.). Kserokopie powyższych dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” załączyć 

do oferty. 

5.3 Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca obowiązkowo dokona wizji 

w terenie, celem zweryfikowania warunków lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego pod prace 

projektowe. 

5.4 Wykonawca jest zobowiązany przy opracowaniu dokumentacji uwzględnić warunki terenowe 

lokalizacji urządzeń oraz minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów 

technicznych i rozwiązań projektowych. 

5.5 W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do organizowania 

z Zamawiającym spotkań roboczych w celu dokonania ustaleń i uzgodnień szczegółów 

przyjętych rozwiązań technicznych. 

5.6 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji za pomocą standardowych 

określeń technicznych poprzez sprecyzowanie minimalnych parametrów dla materiałów lub 

urządzeń. Podanie w opracowaniu znaków towarowych czy pochodzenia bez uzasadnienia tego 

specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie da się opisać ich za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, Zamawiający uzna za wadę opracowania, żądając jednocześnie usunięcia 

tej wady. Propozycje zastosowania materiałów o nazwie własnej (tj. konkretnej firmy) powinny 

być zamieszczone tylko w specyfikacjach technicznych w ilości minimum dwa rodzaje. 

Zaproponowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne lub świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

5.7 Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe oraz będzie realizował przedmiot zamówienia ze szczególną starannością 

i ponosił wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie. 

5.8 Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawca opatrzy przedmiot zamówienia 

w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z Umową, obowiązującymi 

przepisami prawa i normami, skoordynowana branżowo oraz jest kompletna z punktu widzenia 

celu, jakiemu ma służyć. Obowiązkiem Wykonawcy jest bezpłatne usuwanie wszelkich błędów, 

nieścisłości, braków w dokumentacji ujawnionych po jej odbiorze, a także w trakcie montażu 

i podłączenia układów. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy 

opracowanej dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować wg 
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tej dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty dokumentacji, 

czynności te zostaną wykonane przez Projektanta w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia 

Wykonawcy i na jego koszt. 

6. Wymagane kwalifikacje: 

6.1 Wykonawca przedstawi referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i należyte 

wykonanie dla instalacji z tworzywa sztucznego (TWS lub PE). Projekt techniczny należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem energetycznym. Projektanci powinni posiadać 

uprawnienia budowlane do projektowania instalacji energetycznych. 

6.2 Zamawiający wymaga, aby osoby kierujące zespołem pracowników Wykonawcy, dobrze znały 

język polski w mowie i piśmie. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI 

SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, Rozdział  6. Wymagania dotyczące stosowania komunikatów słownych §  20.  Poprawność 

i zwięzłość komunikatu, pracownicy muszą spełniać poniższy warunek cytat: „Osoby, będące 

nadawcami i odbiorcami komunikatu powinny dobrze znać język, w którym jest sformułowany, 

aby mogły go poprawnie wymówić oraz zrozumieć i w efekcie przyjąć odpowiednie zachowanie 

zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

7. Przewidywany czas realizacji Zamówienia: 

 60 dni kalendarzowych. 

8. Uwagi: 

8.1 Wycena poszczególnych elementów składowych zakresu prac opisanych w punkcie „1”, „2” oraz 

„3” Załącznika nr 1 A „Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej” stanowi cenę oferty. 

8.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia zakresu prac w trakcie negocjacji 

cenowych. 

II. Zakres prac ogólny  

1. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej koryt przelewowo-spływowych akcelatorów 

1÷3 wraz z zabudową dobranych motoreduktorów na stanowiska 1÷3 w zamian za obecnie 

pracujące typ MRT 160 i=64.8. 

1.1. Przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącego koryta spływowego i motoreduktora.  

1.2. Zaprojektowanie nowego koryta spływowego wraz z nową rurą spływową ф 326 mm  

z tworzywa sztucznego lub PE ( należy dobrać materiał w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

1.3. Dobór nowego motoreduktora walcowego pionowego i mieszadła wraz z wielobranżowym 

projektem jego zabudowy. 

1.4. Zaprojektowanie podpór koryta spływowego z tworzywa sztucznego lub z stali nierdzewnej 

(należy dobrać materiał w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

1.5. Wykonanie opisu rozwiązań projektowych wraz z oznaczeniami tego typu instalacji. 

1.6. Wykonanie dokumentacji wykonawczej. 

1.7. Wykonanie szczegółowego schematu montażu koryta spływowego i motoreduktora 

nawiązujące do istniejącej instalacji nieobjętej projektem. 

1.8. Projekt musi zawierać: przedmiar robót, kosztorys inwestorski (roboczogodziny dla czynności 

i ceny materiałów do remontu: robocizna, materiał, sprzęt i narzuty), specyfikację materiałową 

oraz wykaz części szybko zużywających się. 

2. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji odpływowej ze skrzyń szlamu do koryta spływowego 

na szlamownię. 

2.1. Przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej instalacji odpływowej ze skrzyń szlamu do koryta 

spływowego na szlamownię. 
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2.2. Zaprojektowanie nowej instalacji odpływowej z tworzywa sztucznego TWS lub PE (należy 

dobrać materiał w uzgodnieniu z Zamawiającym).  

2.3. Dobór armatury do uzgodnienia z Zamawiającym.  

2.4. Zaprojektowanie nowego kanału na instalację odpływową z kratami podestowymi z tworzywa 

sztucznego. 

2.5. Zaprojektowanie nowego koryta spływowego (umiejscowione na zewnątrz hali akcelatorów) 

z tworzywa sztucznego (TWS lub PE). 

2.6. Zaprojektowanie podpór pod instalację odpływową.  

2.7. Wykonanie opisu rozwiązań projektowych wraz z oznaczeniami tego typu instalacji.  

2.8. Wykonanie dokumentacji wykonawczej.  

2.9. Wykonanie szczegółowego schematu montażu instalacji odpływowej z skrzyń szlamu oraz 

koryta spływowego nawiązującej do istniejącej instalacji nieobjętej projektem. 

2.10. Projekt musi zawierać: przedmiar robót, kosztorys inwestorski (roboczogodziny dla czynności  

i ceny materiałów do remontu: robocizna, materiał, sprzęt i narzuty), specyfikację materiałową 

oraz wykaz części szybko zużywających się. 

3. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji odprowadzającej wodę popłuczną z filtrów do komór 

zastawek od osadników szlamu.  

3.1. Przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej instalacji odpływowej z filtrów na szlamownię. 

3.2. Zaprojektowanie nowej instalacji odpływowej z tworzywa sztucznego TWS lub PE (należy 

dobrać materiał w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

3.3. Dobór armatury do uzgodnienia z Zamawiającym. 

3.4. Dobór kompensatora z ogranicznikami. 

3.5. Dobór nowej zastawki naścienne z stali nierdzewnej z napędem ręcznym (w uzgodnieniu  

z Zamawiającym) wraz z projektem montażu. 

3.6. Zaprojektowanie podpór pod instalację odpływową. 

3.7. Wykonanie opisu rozwiązań projektowych wraz z oznaczeniami tego typu instalacji. 

3.8. Wykonanie szczegółowego schematu montażu instalacji odpływowej, odprowadzającej wodę 

popłuczną z filtrów do komór zastawek od osadników szlamu, nawiązującej do istniejącej 

instalacji nieobjętej projektem. 

3.9. Projekt musi zawierać: przedmiar robót, kosztorys inwestorski (roboczogodziny dla czynności  

i ceny materiałów do remontu: robocizna, materiał, sprzęt i narzuty), specyfikację materiałową 

oraz wykaz części szybko zużywających się.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

TAMEH POLSKA sp. z o.o. , informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych):  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH POLSKA sp. z o.o.  41-308 

Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102B. 

2. Inspektorem ochrony danych w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  jest Pan Krzysztof Deneka,  

e-mail: krzysztof.deneka@tameh.pl  TAMEH POLSKA sp. z o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  

Al. J. Piłsudskiego 92/102B. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

3.1. Zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób przebywających na terenie 

należącym do Administratora. 

3.2. Ochrony mienia Administratora. 

3.3. Ewidencjonowania osób przebywających  na terenie należącym do 

Administratora. 

3.4. Zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie prowadzonego monitoringu wizyjnego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełniania przez 

Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, realizacja celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Kategorie przetwarzanych danych: 

5.1. Imię i nazwisko. 

5.2. Nr dokumentu tożsamości. 

5.3. Nazwa firmy. 

5.4. Datę oraz zakres godzin przebywania na terenie należącym do Administratora.  

5.5. Wizerunek utrwalony za pomocą monitoringu wizyjnego.   

Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych koniecznych dla celów 

ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących może skutkować odmową 

wstępu na teren  Administratora. 

6. Jako Administrator jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania dokumentów 

zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne 

do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

celów tj. przez okres przechowywania zapisów monitoringu wizyjnego oraz ewidencji 

osób wchodzących i wychodzących, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Postępowanie przetargowe nr FL/KR/175/2019   

Strona 2 z 2 
 

roszczeniami oraz w celach prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań 

przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań. 

7. Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom: 

7.1. Partnerom technologicznym czyli podmiotom, które świadczą dla nas usługi, 

wszędzie tam gdzie ich powierzenie jest wymagane w celu prawidłowego 

funkcjonowania spółki, 

7.2. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków lub uprawnień 

(Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, Policja, Sądy), 

7.3. Podmiotom kapitałowo powiązanym z Administratorem danych, 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.      

 

 

 

Krzysztof Deneka 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. 
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