Nr postępowania: Nr FL/BL/001/2018

Załącznik nr 1


Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie bieżących  i awaryjnych usług remontowo-serwisowych urządzeń cieplno-mechanicznych” w TAMEH POLSKA sp. z o.o. 
– ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

I. Warunki szczegółowe wykonania prac przez Wykonawcę:
1. Wykonanie prac podstawowych remontowych i serwisowych ujętych w załączniku nr 1.
2. Prace remontowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami,  instrukcjami DTR oraz zaleceniami Zamawiającego.
3. Wykonanie części zamiennych z powierzonych materiałów.
4. Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
5. Demontaż oraz po zabiegu remontowym, montaż kapturów izolacyjnych.
6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia ruchu próbnego pod nadzorem Wykonawcy remontowanych urządzeń. 
7. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy na wykonane prace.

II. Wymagane środki ochronne:
1. Wyposażenie pracowników w odzież roboczą z identyfikatorami firmy. 
2. Buty z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej - kask ochronny z paskiem podbródkowym mocowanym trzypunktowo.
3. Indywidualny sprzęt ochronny przed upadkiem z wysokości.

III. 	Usuwanie odpadów:
1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadów. 
3. Odpady rodzaju: złom stalowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który wskaże miejsce przeznaczone do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Blachownia.
4. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed magazynowaniem odpadów.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania.
6. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów.
IV.	Wymagania kwalifikacyjne:
1.	Pracownicy Wykonawcy zaświadczenie kwalifikacyjne: grupa 1, grupa 2 i grupa 3
2.	Uprawnienia do obsługi suwnic, wciągników, podnośników widłowych, wózków akumulatorowych itp. 
3.	Zespół pracowników musi liczyć nie mniej niż sześć osób.
V. 	Materiały do remontów:
1. Wykonawca zabezpiecza do prac remontowych obróbkę mechaniczną i obróbkę cieplną materiału.
2. Wykonawca dostarcza materiały pomocnicze potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia takie jak: tarcze do cięcia, szlifowania, ściernice, szczotki druciane, pędzle malarskie, gazy techniczne, elektrody, drut spawalniczy, czyściwo, penetrant, odrdzewiacz, odtłuszczacz itp.
3. Materiały podstawowe związane z wykonaniem usługi zapewnia Zamawiający.

[bookmark: bookmark17]VI. Zakres prac obejmuje wykonawstwo prac związanych z usuwaniem bieżących usterek awaryjnych przy urządzeniach:
I. URZĄDZENIA KOTŁOWNI.
1. Kocioł OP-120. (Kotły nr 2,3,5,6,7):
a) usuwanie nieszczelności wyczystek,
b) udrożnienie komór i rurociągów odmulania fi 32,
c) usuwanie nieszczelności zaworów zaporowych DN 25 i DN 50,
d) usuwanie nieszczelności - rurociąg przed rozprężaczem kotłowym,
e) demontaż i bieżąca naprawa  włazów i zamknięć kanałów spalin.
2. Podesty i otoczenie kotłów 2,3,5,6,7:
a) naprawa poręczy na podestach obsługowych kotła wraz z ich pomalowaniem,
b) naprawa lub wymiana krat podestowych kotła,
c) naprawa schodów stalowych kotła.
3. Instalacje pomocnicze kotłów 2,3,5,6,7:
a) przegląd zaworów regulacyjnych instalacji wtryskowej DN 25,
b) przegląd i naprawa próbobiorników wody kotłowej,
c) wymiana, usuwanie bieżących usterek wodowskazów bezpośrednich.
4. Kanały powietrza i spalin kotłów 2,3,5,6,7:
a) uszczelnianie i usuwanie bieżących usterek włazów,
b) przegląd i konserwacja klap gorącego powietrza.
5. Wentylatory podmuchu kotłów 2,3,5,7 (2 szt./1 kocioł):
a) awaryjne naprawy sprzęgła, bieżąca wymiana wkładek gumowych sprzęgła,
b) bieżące naprawy osłon części wirujących,
c) przeglądy i konserwacja aparatu kierowniczego i łopatek nastawnych wentylatora,
d) kontrola i naprawa klap wlotowych wentylatorów,
e) usuwanie nieszczelności na korpusie wentylatorów.
6. Wentylator ciągu kotłów 2,3,5,6,7:
a) remont osłon części wirujących,
b) przegląd i konserwacja regulatora,
c) przegląd i konserwacja  łopatek nastawnych.
7. Przykotłowe instalacje gazowe kotłów 2,3,5,6,7 (4 palniki/1kocioł):
a) montaż i demontaż zaślepek pod głównym zaworem gazowym kotła,
b) przeglądy awaryjne palników gazowych,
c) kontrola i konserwacja łopatek kierowniczych palników gazowych,
d) remont filtrów gazu przy palnikach gazowych,
e) przeglądy zaworów instalacji gazowej przy palnikach kotłów,
f) przeglądy zaworów regulacyjnych DN 150 ciśnienia gazu przykotłowej stacji redukcyjnej.
8. Sprężarka typ WS – 100 (3 szt.):
a) wymiana przepracowanego oleju,
b) kontrola i wymiana zaworów ssących i tłoczących,
c) kontrola i wymiana membran.

II. URZĄDZENIA MASZYNOWNI.
1. Pompy Kondensatu:
a) wymiana łożysk,
b) centrowanie zespołu wirującego,
c) przegląd lub regeneracja armatury przy pompie,
d) zesprzęglenie i centrowanie pompa-silnik,
e) regeneracja sprzęgła,
f) centrowanie pompy.
2. Pompy przewałowe kondensatu:
a) wymiana łożysk,
b) centrowanie zespołu wirującego,
c) przegląd lub regeneracja armatury przy pompie,
d) zesprzęglenie i centrowanie pompa-silnik,
e) regeneracja sprzęgła,
f) centrowanie pompy.
3. Pompy zimnego kondensatu:
a) awaryjna wymiana łożysk,
b) centrowanie zespołu wirującego,
c) przegląd lub regeneracja armatury przy pompie,
d) zesprzęglenie i centrowanie pompa-silnik,
e) regeneracja sprzęgła. 
4. Pompy oleju uszczelniającego:
a) awaryjna wymiana łożysk,
b) centrowanie zespołu wirującego,
c) przegląd lub regeneracja armatury przy pompie,
d) zesprzęglenie i centrowanie pompa-silnik,
e) awaryjna naprawa sprzęgła.
5. Pompy oleju wysokociśnieniowego:
a) wymiana sprzęgła pompy,
b) regeneracja sprzęgła.
6. Pompy olejowa zaczepów parowych:
a) centrowanie pompy,
b) awaryjna naprawa sprzęgła,
c) przegląd lub regeneracja armatury przy pompie.
7. Pompy olejowa prądu stałego:
a) centrowanie pompy,
b) awaryjna naprawa sprzęgła,
c) przegląd lub regeneracja armatury przy pompie.
8. Pompy olejowa prądu zmiennego:
a) centrowanie pompy,
b) awaryjna naprawa sprzęgła,
c) przegląd lub regeneracja armatury przy pompie.
9. Pompy oleju lewarowego:
a) centrowanie pompy,
b) regeneracja sprzęgła,
c) przegląd lub regeneracja armatury przy pompie.
10. Pompy próżniowe:
a) przegląd pompy,
b) centrowanie pompy,
c) regeneracja kół pasowych,
d) przegląd lub regeneracja armatury przy pompie,
e) wymiana paska klinowego.

11. Instalacja zbiornika wody zasilającej:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików.
12. Instalacja zbiorników zimnych odwodnień:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) usuwanie nieszczelności na zbiornikach,
c) przeglądy i regeneracja armatury,
d) wymiana uszczelnień dławików.
13. Instalacja zbiornika oleju turbinowego:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików.
14. Instalacja podgrzewacza wysokociśnieniowego:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) wymiana szkieł wodowskazowych,
e) regeneracja zawieszeń wodowskazów.
15. Instalacja podgrzewacza niskociśnieniowego:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) usuwanie nieszczelności na wkładzie rurowym.
16. Instalacja podgrzewacza próżniowego:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b)   przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) usuwanie nieszczelności na wkładzie rurowym.
17. Instalacja smoczka parowego:
a) usuwanie nieszczelności na smoczku parowym,
b) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
c) przeglądy i regeneracja armatury,
d) wymiana uszczelnień dławików. 
18. Instalacja kondensatora:
a) usuwanie nieszczelności na kondensatorze,
b) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
c) przeglądy i regeneracja armatury,
d) wymiana uszczelnień dławików.
19. Instalacja dozowania fosforanu do kotłów:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) regeneracja lub wymiana zaworów,
c) wymiana uszczelnień dławików pomp,
d) przegląd lub remont pompy.
III. URZĄDZENIA GOSPODARKI WODNEJ.
1. Instalacja kwasu solnego:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) przegląd pompy.
2. Instalacja ługu sodowego:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) przegląd pompy.
3. Instalacja filtrująca demineralizacji:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) przegląd pompy,
e) regeneracja sprzęgła,
f) centrowanie pompy.
4. Instalacja wymiany jonowej:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) przegląd pompy,
e) regeneracja sprzęgła,
f) centrowanie pompy.
5. Instalacja przygotowania wody demineralizacja:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) przegląd pompy,
e) regeneracja sprzęgła,
f) centrowanie pompy.
6. Instalacja magazynowania chemikaliów:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików.
7. Instalacja wody surowej:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) wymiana pomp głębinowych.
8. Instalacja wody popłucznej:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) przegląd pomp,
e) regeneracja sprzęgła.
9. Instalacja wody Ppoż.:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) przegląd pomp,
e) regeneracja sprzęgła.
10. Instalacja głównego obiegu wody chłodzącej:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury (w tym zasuw DN 1200 i DN 900),
c) przeglądy i regeneracja napędów zasuw (w tym zasuw DN 1200 i DN 900),
d) wymiana uszczelnień dławików,
e) przegląd pomp,
f) regeneracja sprzęgła,
g) rozsprzęglenie lub zesprzęglenie pompy wody obiegowej,
h) centrowanie zespołu pompowego wody obiegowej.
11. Instalacja chłodni kominowych:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana, czyszczenie, regeneracja sit zaporowych.
12. Instalacja wody uzupełniającej:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) przegląd pomp,
e) regeneracja sprzęgła.
13. Instalacja pomocniczego układu chłodzenia:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików,
d) przegląd pomp,
e) regeneracja sprzęgła,
f) centrowanie zespołów pompowych.
14. Instalacja wody sanitarnej:
a) usuwanie nieszczelności na rurociągach,
b) przeglądy i regeneracja armatury,
c) wymiana uszczelnień dławików.
IV. URZĄDZENIA DEMINERALUIZACJI.
1. Przeglądy okresowe instalacji i zbiorników kwasu HCl i ługu NaOH:
a) przegląd i naprawa oraz regulacja dławnic i uszczelnień dławnicowych,
b) kontrola szczelności układów pompowych,
c) kontrola zużycia części przepływowej,
d) kontrola i przegląd armatury odcinającej.
2. Usuwanie nieszczelności na instalacji ługu i kwasu, przegląd armatury:
a) przegląd i naprawa oraz regulacja dławnic i uszczelnień dławnicowych,
b) kontrola szczelności układów pompowych,
c) kontrola zużycia części przepływowej,
d) kontrola i przegląd armatury odcinającej.
3. Usuwanie usterek podestów na urządzeniach pozablokowych:
a) naprawa i konserwacja ciągów komunikacyjnych na instalacjach pozablokowych.
4. Usuwanie nieszczelności na rurociągach technologicznych:
a) przegląd i naprawa armatury na instalacjach podległych gospodarce wodno-ściekowej.
5. Remont sprężarki powietrza nr 1, nr 2 i nr 3:
a) remont /wymiana/ zaworów DN40 w ilości 9 szt,
b) wymiana oleju,
c) wymiana filtrów olejowych w ilości 6 szt,
d) regulacja układu.
6. Rurociągi centralnego ogrzewania:
a) przegląd/wymiana zaworów odcinających i regulacyjnych DN65 w ilości 8 szt. Zakres obejmuje demontaż i montaż, legalizacja /wymiana wrzeciona, docieranie grzybka
 i siedzenia zaworu, wymiana uszczelnienia sznurowego,
b) przegląd/wymiana zaworów odcinających i regulacyjnych DN50 w ilości 8 szt. Zakres obejmuje demontaż i montaż, legalizacja wymiana wrzeciona, docieranie grzybka
 i siedzenia zaworu, wymiana uszczelnienia sznurowego,
c) przegląd/wymiana zaworów odcinających i regulacyjnych DN40 w ilości 6 szt. Zakres obejmuje demontaż i montaż, legalizacja/wymiana wrzeciona, docieranie grzybka 
i siedzenia zaworu, wymiana uszczelnienia sznurowego,
d) przegląd/wymiana zaworów odcinających i regulacyjnych DN32 w ilości 8 szt. Zakres obejmuje demontaż i montaż, legalizacja/wymiana wrzeciona, docieranie grzybka 
i siedzenia zaworu, wymiana uszczelnienia sznurowego.

7. Remont /przegląd/ zasuw kołnierzowych DN100:
a) demontaż i montaż, legalizacja/wymiana wrzeciona i kostki,
b) wymiana tulejek w korpusie,
c) docieranie serca i siedzenia zasuwy,
d) wymiana uszczelnienia sznurowego.
8. Remont/przegląd zasuw kołnierzowych DN150:
a) demontaż i montaż, legalizacja/wymiana wrzeciona i kostki,
b) wymiana tulejek w korpusie,
c) docieranie serca i siedzenia zasuwy,
d) wymiana uszczelnienia sznurowego.
9. Remont/przegląd zasuw kołnierzowych DN200:
a) demontaż i montaż, legalizacja/wymiana wrzeciona i kostki,
b) wymiana tulejek w korpusie,
c) docieranie serca i siedzenia zasuwy,
d) wymiana uszczelnienia sznurowego.
10. Remont pompy wody z układu odświeżania nr 1; 2; 3 (misa nr 5):
a) demontaż i montaż agregatu,
b) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy,
c) kontrola sprzęgła/wymiana gum, przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
d) wymiana, uszczelnienie i ustawienie luzu wzdłużnego,
e) zesprzęglenie agregatu,
f) próba funkcjonalna.
11. Remont pompy wody uzupełniającej nr 1 i nr 2 Biały Potok:
a) demontaż i montaż agregatu,
b) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy,
c) kontrola sprzęgła/wymiana gum, przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
d) wymiana uszczelnienie i ustawienie luzu wzdłużnego,
e) zesprzęglenie agregatu,
f) próba funkcjonalna.
12. Remont pompy spłucznej nr 1, nr 2 i nr 3:
a) demontaż i montaż agregatu,
b) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy,
c) kontrola sprzęgła/wymiana gum, przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
d) wymiana uszczelnienie i ustawienie luzu wzdłużnego,
e) zesprzęglenie agregatu,
f) próba funkcjonalna.
13. Remont pompy wody odżelazionej nr 1, nr 2 i nr 3:
a) demontaż i montaż agregatu,
b) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy,
c) kontrola sprzęgła/wymiana gum, przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
d) wymiana uszczelnienie i ustawienie luzu wzdłużnego,
e) zesprzęglenie agregatu,
f) próba funkcjonalna.
14. Remont pompy wody zdemineralizowanej nr 1, nr 2 i nr 3:
a) demontaż i montaż agregatu,
b) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy,
c) kontrola sprzęgła/wymiana gum, przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
d) wymiana uszczelnienie i ustawienie luzu wzdłużnego,
e) zesprzęglenie agregatu,
f) próba funkcjonalna.
15. Remont pompy kwasowej nr 1 i nr 2: 
a) demontaż i montaż agregatu,
b) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy,
c) kontrola sprzęgła/wymiana gum, przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
d) wymiana uszczelnienie i ustawienie luzu wzdłużnego,
e) zesprzęglenie agregatu,
f) próba funkcjonalna.
16. Remont pompy wody dodatkowej nr 1 i nr 2: 
a) demontaż i montaż agregatu,
b) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy,
c) kontrola sprzęgła/wymiana gum, przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
d) wymiana uszczelnienie i ustawienie luzu wzdłużnego,
e) zesprzęglenie agregatu,
f) próba funkcjonalna.
17. Remont pompy wody głębinowej  nr 1, nr 2b i nr 3:
a) demontaż i montaż agregatu,
b) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy,
c) kontrola sprzęgła/wymiana gum, przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
d) wymiana uszczelnienie i ustawienie luzu wzdłużnego,
e) zesprzęglenie agregatu,
f) próba funkcjonalna.
18. Remont pompy wody strażackiej nr 1 i nr 2:
a) demontaż i montaż agregatu,
b) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy,
c) kontrola sprzęgła/wymiana gum, przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
d) wymiana uszczelnienie i ustawienie luzu wzdłużnego,
e) zesprzęglenie agregatu,
f) próba funkcjonalna.
19. Remont pompy wody powrotnej nr 1, nr 2 , nr 3 i nr 4:
a) demontaż i montaż agregatu,
b) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy,
c) kontrola sprzęgła/wymiana gum, przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
d) wymiana uszczelnienie i ustawienie luzu wzdłużnego,
e) zesprzęglenie agregatu,
f) próba funkcjonalna.
20. Remont pompy ścieków poregenerecyjnych:
a) demontaż i montaż agregatu,
b) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy szt. 2,
c) kontrola sprzęgła/wymiana gum, przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
d) wymiana uszczelnienie i ustawienie luzu wzdłużnego,
e) zesprzęglenie agregatu,
f) próba funkcjonalna.
21. Pompy wody chłodzącej nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 7, nr 8 i nr 9:
a) awaryjne usuwanie usterek w układzie pomp oleju smarującego,
b) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy,
c) kontrola sprzęgła, przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
d) wymiana uszczelnienie i ustawienie luzu wzdłużnego,
e) zesprzęglenie pompy wody obiegowej z silnikiem,
f) próba funkcjonalna.
22. Remont pompy recyrkulacji centralnego ogrzewania nr 1, nr 2 i nr 3:
g) demontaż i montaż agregatu,
h) przegląd/wymiana łożysk silnika i pompy,
i) przegląd pokrywy korpusu łożyskowego,
j) wymiana uszczelnienia mechanicznego.
23. Remont wymienników instalacji CO nr 1; 2; 3; 4:
a) montaż/demontaż wkładu wymiennika,
b) wykonanie nowego wkładu,
c) przegląd i naprawa armatury odcinającej,
d) próba funkcjonalna.
24.   Remont wymienników nr 1; 2; 3;  stacji wymienników nr 4(nowa bojlerownia):
a) montaż/demontaż wkładu wymiennika,
b) wykonanie nowego wkładu,
c) przegląd i naprawa armatury odcinającej,
d) próba funkcjonalna.
25. Przegląd/wymiana zaworów odcinających i regulacyjnych DN65:
a) demontaż i montaż, legalizacja/wymiana wrzeciona,
b) wymiana tulejek w korpusie,
c) wymiana uszczelnienia sznurowego.
26. Przegląd/wymiana zaworów odcinających i regulacyjnych DN50:
a) demontaż i montaż, legalizacja/wymiana wrzeciona,
b) wymiana tulejek w korpusie,
c) docieranie grzybka i siedzenia zaworu,
d) wymiana uszczelnienia sznurowego.
27. Przegląd/wymiana zaworów odcinających i regulacyjnych DN32:
a) demontaż i montaż, legalizacja/wymiana wrzeciona,
b) wymiana tulejek w korpusie,
c) docieranie grzybka i siedzenia zaworu,
d) wymiana uszczelnienia sznurowego.
28. Przegląd/wymiana zaworów odcinających i regulacyjnych DN25:
a) demontaż i montaż, legalizacja/wymiana wrzeciona,
b) wymiana tulejek w korpusie,
c) docieranie grzybka i siedzenia zaworu,
d) wymiana uszczelnienia sznurowego.
29. Przegląd/wymiana zaworów odcinających i regulacyjnych DN15:
a) demontaż i montaż, legalizacja/wymiana wrzeciona,
b) wymiana tulejek w korpusie,
c) docieranie grzybka i siedzenia zaworu,
d) wymiana uszczelnienia sznurowego.
30. Przegląd/wymiana zaworów DN40 sprężarki powietrza nr 1, nr 2 i nr 3:
a) demontaż i montaż, legalizacja/wymiana wrzeciona,
b) wymiana tulejek w korpusie,
c) docieranie grzybka i siedzenia zaworu,
d) wymiana uszczelnienia sznurowego.
31. Wymiana filtrów olejowych  sprężarki powietrza nr 1, nr 2 i nr 3:
a) spuszczenie i nalanie oleju,
b) demontaż i montaż miski olejowej,
c) [bookmark: _GoBack]demontaż i montaż /czyszczenie filtrów szt. 2.
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